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EI30CS Brannklassifisert dar/port

cossssssssssddl  Rgmningsvei

comeesseee===s  Branncellebegrensende konstruksjon EI60

10 [16.03.21 HN [EB [REN |Brannslanger
09 [25.09.20 HN |EB |REN |Planendringer
08 |13.02.20 HN [EB [REN |Planendringer
07 |30.09.19 HN [EB [REN |Planendringer
06 |[26.10.18 HN Planendringer
05 |22.01.18 HN Planendringer
04 |10.08.15 HN REN |Planendringer
03 [16.02.12 AW [AW |REN |as built
02 [24.01.12 VH [VH |REN |as built
FAG: TEGNINGSNR.: 2 0 iEVISJON:
FILNAVN: 27064 1Y23_AC24.pin
TEGNING:

Branntegning plan 5
FASE:
[ ] FORPROSJEKT [ ] ANBUDSTEGNING
[ ] SOKNAD OMTILTAK [ ] ARBEIDSTEGNING
[ ] FORELGPIG SOM BYGGET
[]
LOKALISERINGSFIGUR:
BYGGHERRE:

Ingvald Ystgaards veg 23 AS
ARKITEKT:

p kq Per Knudsen Arkitektkontor AS
.5 -701 i
ARKITEKTER Brattergt. 5 - 7010 Trondheim

TIf. 7352 9130 - pka@pka.no

ENTREPREN@R/KONSULENTER:

PROSJEKT:

Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.

TEGNET: KONTR.: DATO: PROSJEKTNR.:
AK AK 07.12.2009 -
SAKSANSV.: SAKSBEH.: MAL: .
EB EB |a1A3) 1:1388/
TEGNING:
Branntegning plan 5
FILNAVN: 27064 1Y23_AC24.pin
FAG: TEGNINGSNR. REVISJON:

A 2750 10
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