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MØTEROM 10-12 P.

MØTEROM 20 P.

INDUSTRI INDUSTRIDISTRIB. DISTRIB.

F.gulv 2.etasje +91,55

EI 60 VEGGER

RØMNINGSVEG

BRANNKLASSE 3

E-30 GLASS I FASADE AKSE 6 AKSEPTERES PGA.

LITEN RISIKO FOR BRANNSPREDNING VED

STRÅLING, OG FORDI BRANNALARM REDUSERER

NØDVENDIG RØMNINGSTID.

DØR I RØMNINGSVEI VED AKSE H/8

SKAL HA GLASS FOR VURDERING AV

RØMNINGSRETNING FRA KORRIDOR.

SØYLER, BJELKER:R90

DEKKER: R60
200 MM BETONGVEGGER
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Styring røkluker

Brannklokke m/lys

Brannklokke

Dørholdemagnet

Sentral

Brannalarmsentral

Varmedetektor

Manuell melder

Røkdetektor

Downlight m/batteripakke

Markeringslys

Ledelys

Brannslange
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PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS
Fjordgata 7
7010 Trondheim

Tel.: 73 52 91 30     Fax.: 73 52 96 38
e-post: pka@pka.no
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